;

T.MA

TRIBUNAL DE JUSTIGA D0 ESTADD DO MARANHAD

=TT
b [ e |
Ef o o
=

—
—

PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO MARANHAO
Tribunal de Justica
Coordenadoria de Licitagcéo

INFORMA-CLCONT - 252025
Caddigo de validacao: 9958B35552

PROCESSO N° 17332/2025
PREGAO ELETRONICO (SRP) N° 90045/2025

OBJETO: Contratacao de empresa para o fornecimento e instalacdo de equipamentos
para implantacdo de Projeto de Eficientizacdo Energética do Poder Judiciario do
Estado do Maranhéo

RESPOSTA(S) AO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S) E IMPUGNACAO(S)
FORMULADO(S) POR EMPRESA(S) INTERESSADA(S) EM PARTICIPAR DO
CERTAME

Foram realizados pedidos de esclarecimento e impugnacao por empresas
interessadas no certame, conforme e-mails e requerimentos a seguir, juntados a este
documento. Os requerimentos foram apresentados tempestivamente, conforme data
definida no instrumento convocatorio, até 30/09/2025.

Informo aos licitantes que nao houve alteracoes no edital de abertura do PE
(SRP) n° 90045/25 que afetassem a elaboracdo das propostas. Assim, a data da
licitacdo se mantém a mesma originalmente designada.

CIENTIFIQUE-SE a(s) empresa(s) questionante(s) / impugnante(s) e as
demais interessadas em participar desta licitacdo, e DIVULGUE-SE este documento no
endereco eletrénico deste Tribunal, de modo a dar ampla publicidade e transparéncia
aos atos relativos a este certame.

Sao Luis, 02 de outubro de 2025.

ANDRE DE SOUSA MORENO
Pregoeiro Oficial
Coordenadoria de Licitagao
Matricula 106567

Documento assinado. SAO LUIS - TRIBUNAL DE JUSTICA, 02/10/2025 15:28 (ANDRE DE SOUSA MORENO)

INFORMA-CLCONT - 252025 / Cédigo: 9958B35552
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente
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SOLICITAGAO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N°
90045/2025 (TJMA)

2 mensagens

ana antunes <ananmantunes@gmail.com> 22 de setembro de 2025 as 08:41
Para: colicitacao@tjma.jus.br, augusto.xavier@eletraenergy.com

Bom dia, Prezado agente de Contratagao.

Espero que este e-mail o encontre bem.

Gostaria de solicitar esclarecimentos sobre o processo licitatério de PREGAO ELETRONICO N° 90045/2025
(TJMA), cuja o objeto é Contratagcdo de empresa para o fornecimento e instalagdo de equipamentos para

implantacéo de Projeto de Eficientizacdo Energética do Poder Judiciario do Estado do Maranh&o, com a elaboragéo
de projetos de geragao distribuida de Usinas de Microgeragéo Fotovoltaica, ON-GRID, e de banco de baterias em
Litio Ferro Fosfato LiFePO4, sobre telhados, coberturas de estacionamentos (carports) e terrenos dos féruns do
Estado do Maranhao, com a elaboragédo e aprovagao do Acordo Operativo para minigeragéo junto a distribuidora
local, fornecimento de equipamentos e materiais, montagem, conexdo a rede da distribuidora local,
comissionamento, testes, operagdo e manutencdo preventiva e corretiva de todo o sistema, com aferigdo por
desempenho, observadas as condigdes estabelecidas nos Anexos | (Termo de Referéncia - TR) e Il (Estudo Técnico
Preliminar - ETP), partes integrantes deste edital convocatério.

Por Gentileza, esclarecer:

1. Solicita-se esclarecimento quanto a exigéncia de operagao na poténcia nominal, sem perdas, entre -25
°C e 60 °C. Considerando que os inversores usualmente apresentam derating em temperaturas elevadas (a
partir de aproximadamente 45 °C), essa exigéncia desconsidera tal limitagdo técnica? Ou sera aceita a
reducdo de poténcia conforme especificado no datasheet do fabricante?

2. E correto entender que serdo aceitos inversores sem display digital, desde que disponham de
sinalizacdo por LEDs e ofere¢am monitoramento completo por meio de plataforma remota (web ou
aplicativo)?

3. Solicitamos confirmar se serdo aceitos inversores que possuam RS485 e Wi-Fi ou Bluetooth, visto que
essas interfaces ja permitem comunicacao local e remota, assegurando o monitoramento e a integragao
plena do sistema fotovoltaico.

4. E correto afirmar que um equipamento de estagdo de carregamento com THDi inferior a 5% atende a
exigéncia de distor¢do harmonica dentro da margem de conformidade do edital?

5. E correto afirmar que os dispositivos de protegdo da esta¢io de carregamento — DPS 275V, 20 kA,
disjuntor termomagnético e fusivel — sdo instalados externamente ao painel/gabinete principal do
carregador. Adicionalmente, o protocolo de comunicacao utilizado pode ser unicamente o OCPP 1.6J?

6. Solicitamos confirmagdo quanto ao tipo de estrutura de fixagdo previsto para cada ponto de instalacao,
de modo a assegurar a compatibilidade com os modulos e o correto dimensionamento dos suportes

7. O Termo de Referéncia, em seu item 31.6, estabelece garantia de 5 anos para os inversores, fornecida
pelo fabricante. Ja a Especificagdo Técnica prevé garantia minima de 15 anos para inversores on-grid e 10
anos para inversores off-grid. Solicitamos confirma¢ao de qual documento devera prevalecer.



Atenciosamente;

Ana Antunes

Administradora CRA - 14070

Especialista em Licitagées & Relag6es Publicas
85 98663-8809

Coordenadoria de Licitagao e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br> 22 de setembro de 2025 as 10:37
Para: "TJ, Diretoria" <direngenharia@tjma.jus.br>, Luiz Sanches Portela de Almeida <Ispalmeida@tjma.jus.br>,
Coordenadoria de Manutengao e Servigos TIMA <cms@tjma.jus.br>

Senhores(as),

Segue pedido de esclarecimentos referente ao Edital de Pregao Eletrénico (SRP) n° 90045/25 - Fornecimento e
instalagdo de equipamentos para implantacdo de Projeto de Eficientizagdo Energética do Poder Judiciario do Estado
do Maranh&o, Proc. Administrativo n°® 17332/2025.

Requerente: Ana Antunes

Data da Licitagao: 03/10/2025
Aguardo retorno.

Att,

André Moreno
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Tribunal de Justica do Maranhao

Coordenadoria de Licitagao

Rua do Egito, 144, Centro, Séo Luis (MA), CEP 65010-190
Telefones: (98) 2055-2420



;

] Tl o/ Coordenadoria de Licitagao e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>

TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO MARANHAO

=)
=)
=)

101> 10
| o |l s e 1}
1301130
1312130

SOLICITAGAO DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL DO PREGAO ELETRONICO N°
90045/2025 (TJMA)

Luiz Sanches Portela de Almeida <Ispalmeida@tjma.jus.br> 26 de setembro de 2025 as 09:20
Para: Coordenadoria de Licitagdo e Contratos TJMA <colicitacao@tjma.jus.br>
Cc: Rodrigo de Melo Pereria <rmpereira@tjma.jus.br>

A
Coordenadoria de Licitacdo e Contratos — TIMA

Em atencdo ao pedido de esclarecimento formulado pela Sra. Ana Antunes, referente ao
Edital do Pregao Eletrbnico em epigrafe, cujo objeto é o fornecimento e instalacédo de
equipamentos para implantagdo do Projeto de Eficientizagdo Energética do Poder Judiciario do
Estado do Maranhao, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

1. Faixa de operagao de temperatura dos inversores (-25 °C a 60 °C sem perdas):
O requisito constante nas Especificagcbes Técnicas visa assegurar robustez e
confiabilidade dos equipamentos. Admite-se, entretanto, que os fabricantes indiquem no
datasheet redugdes de poténcia (“derating”) em temperaturas elevadas, desde que em
conformidade com normas e boas praticas do setor.

2. Aceite de inversores sem display digital, apenas com LEDs e monitoramento
remoto:
Nao € admitido. O edital exige que os inversores possuam Display fisico para
monitoramento local, além do monitoramento remoto via plataforma (web/app).

3. Interfaces de comunicagao (RS485 e Wi-Fi ou Bluetooth):
As Especificagcdes Técnicas estabelecem que os inversores devem dispor, no minimo,
das interfaces RS485, USB, Wi-Fi e GPRS ou com tecnologia superior. Portanto,
apenas RS485 e Wi-Fi ou Bluetooth ndo atendem as exigéncias.

4. Estacao de carregamento — distor¢cao harménica (THDi):
Para os eletropostos, sera admitido o atendimento a norma aplicavel com THDi s 5%,
desde que comprovado em catdlogo ou datasheet do fabricante, assegurando
conformidade com a qualidade de energia exigida.

5. Protecoes do eletroposto e protocolo de comunicagao:
Os dispositivos de protecdo (DPS, disjuntor termomagnético e fusivel) poderdo ser
instalados em quadro externo ao gabinete principal, desde que garantida a protecéo
integral do sistema. Quanto ao protocolo, sera aceito o OCPP 1.6J como padrao de
interoperabilidade.

6. Estruturas de fixacao:
As estruturas deverdo atender as normas NBR 6123 e ISO 9223/EN 12944-2, sendo a
solugdo definida em projeto executivo para cada local de implantagdo, observando a
compatibilidade com os médulos fotovoltaicos.

7. Prazo de garantia dos inversores — divergéncia entre Termo de Referéncia e
Especificagoes Técnicas:



Prevalece o disposto no Termo Referéncia que estabelece o prazo de garantia de 5 anos
para os inversores.

Atenciosamente,

LUIZ SANCHES P. DE ALMEIDA

Coordenador de Manutencao Predial / DEA - TUIMA
Engenheiro Eletricista - CREA 144291MA

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Tel: +55(69)99999-1848(VIVO)
Ispalmeida@tjma.jus.br
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